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運転管理・設計

【Ｂ】運転管理記録項目例
■夜間電力活用による経済性効果を高めることと構成機器類の寿命
向上に、適切な運転・保守管理が重要であり、その手段として下
記に示すような運転管理記録が必要

運転管理記録項目 記録項目別データの取り方

運転管理日報

運転管理記録項目 
記  録  項  目 性能管理 エネルギー管理 備    考
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側
 

熱
 
 
源
 
 
機
 

出 口 温 度 [℃] ○ ○
入 口 温 度 [℃] ○ ○
流   量 [L/min] ○ ○
消費電力量 [kWh] ○ ○
電   流 [A] ○ ○
容量制御信号 ○ 
生 産 熱 量 [kJ/h]  ○ 出入口温度差、流量
C O P  ○ ○ 消費電力、生産熱量
運 転 時 間 (昼:累積) [h]  ○ 運転信号
運 転 時 間 (夜:累積) [h]  ○ 運転信号

一
 
次
 
側

流   量 [L/min] ○ ○
吐 出 圧 力 [kg/cm2] ○ ○
消費電力量 [kWh]  ○
電   流 [A]  ○
運 転 信 号 ○ ○
運 転 時 間 [h] ○ ○ 運転信号

蓄
 
 
熱
 
 
槽
 

各 槽 温 度 [℃] ○ ○ 毎時ごと
補 給 水 量 [m3/h] ○ 
水   位 [m] ○ 
熱  損  失 [kJ/h]  ○ 投入熱量、放熱量
投 入 熱 量 [kJ/h]  ○ 熱源出入口温度、流量
放  熱  量 (取出し熱量) [kJ/h]  ○ 送水還水温度、流量
有効蓄熱量 [kJ/h]  ○ 蓄熱、熱損失、放熱残
蓄熱槽効率 [％]  ○ 放熱量
水  位  差 ○ 水位（始端・終端側）

最 大 需 要 電 力 [kW]  ○
消費電力量 (年間計) [kWh]  ○
電 力 夜 間 移 行 率 [％]  ○ 電力量（昼夜）
熱源電力夜間移行率 [％]  ○ 消費熱量（昼夜）
ピークカット電力量 [kWh]  ○ 積算電力量

そ
 
の
 
他

水  質 ○ 水質管理項目による
外気温度 [℃] ○ ○
外気湿度 [%] ○ ○
天  候 ○ ○
故障履歴 ○ ○
緊急出動 ○ ○

 

記録項目別データの取り方 
項 目 種   類 単   位 デ ー タ の 取 り 方

温   度 1分 ℃ ・毎正分の瞬時値をデータとして使用。
15分 ℃ ・１分データ15個分の平均値の使用。

湿   度 1分 ％ ・毎正分の瞬時値をデータとして使用。
15分 ％ ・１分データ15個分の平均値の使用。

流   量 
(水 量) 

パルス入力 1分 パルス/min ・１分間のパルスのカウント数を使用。
 ・無限カウンターそのまま。

パルス入力 15分 パルス/15min ・15分間のパルスのカウント数を使用。
 ・無限カウンターそのまま。

アナログ入力 1分 l/min ・毎正分の瞬時値をデータとして使用。
アナログ入力 15分 l/min ・１分データ15個分の平均値の使用。

熱   量 

パルス入力 1分 パルス/min ・１分間のパルスのカウント数を使用。
 ・無限カウンターそのまま。

パルス入力 15分 パルス/15min ・15分間のパルスのカウント数を使用。
 ・無限カウンターそのまま。

アナログ入力 1分 kJ/s ・毎正分の瞬時値をデータとして使用。
MJ/h ・毎正分の瞬時値をデータとして使用。

アナログ入力 15分 kJ/s ・１分データ15個分の平均値の使用。
MJ/h ・１分データ15個分の平均値の使用。

電 力 量 
1分 パルス/min ・１分間のパルスのカウント数を使用。

 ・無限カウンターそのまま。
15分 パルス/15min ・15分間のパルスのカウント数を使用。

 ・無限カウンターそのまま。
ON /O F F 1分  ・毎正分の瞬時値をデータとして使用。

15分  ・毎正時の瞬時値をデータとして使用。
蓄 熱 量 1分 MJ ・毎正分の瞬時値をデータとして使用。

15分 MJ ・１分データ15個分の平均値の使用。
 

運転管理日報 
 一     次     側  熱   源   機 一 次 ポ ン プ 蓄   熱   槽 
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