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図面 － 建築図 
 Ａ－０１ 地下１階、１階平面図 
 Ａ－０２ ２、３階平面図 
 Ａ－０３ ４、屋上平面図 
 Ａ－０４ 建物立面図 
 Ａ－０５ 建物断面図 
 
図面 － 設備図 
 Ｍ－０１ 空調設備 機器表 
 Ｍ－０２ 空調設備 系統図 



 Ｍ－０３ 空調設備 機械室平面・断面詳細図 
 Ｍ－０４ 空調設備 蓄熱槽平面・断面詳細図 
 Ｍ－０５ 自動制御 熱源・二次側関連制御 
 Ｍ－０６ 自動制御 蓄熱運転フロー図 
 Ｍ－０７ 自動制御 二次側空調関連制御 
 Ｍ－０８ 自動制御 機器表 
 Ｍ－０９ 自動制御 中央監視設備仕様 
 Ｍ－１０ 自動制御 中央監視システム機能表 
 
 
 


